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Resumen: La gestión de congestiones en las redes eléctricas de distribución es una de las operaciones más 
críticas a las que se enfrentan los operadores de las redes eléctricas inteligentes. En este trabajo el control de 
congestiones se plantea desde una doble perspectiva que funciona de forma coordinada. Por un lado, se 
plantea optimizar en tiempo real la operación de los recursos energéticos distribuidos que se encuentran en 
la red (STATCOM, fuentes de generación distribuida). Y, por otro lado; se plantea la reconfiguración dinámica 
de la red, mediante la apertura y cierre de los dispositivos de maniobra telecontrolados. El control de 
congestiones se ha probado en un piloto de una red de demostración inteligente del proyecto Europeo 1DE4L. 
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INTRODUCCIÓN 
El incremento paulatino de la demanda y la creciente incorporación de recursos energéticos distribuidos 
(DERs) a las redes eléctricas de distribución supone un cambio en la forma de afrontar la planificación y 
operación de las redes eléctricas. Bajo estas condiciones, los sistemas de potencia comienzan a trabajar 
próximos a sus límites técnicos, lo que puede derivar en congestiones en forma de violaciones de los 
límites de tensión establecidos, así como superación de la capacidad de trabajo de elementos del sistema 
como son las líneas y transformadores. Tradicionalmente, los problemas de congestiones se solucionaban 
mediante y refuerzo de la red de distribución, en forma de nuevas líneas (Vijayakumar, 2012). Sin 
embargo, recientemente los DERs se han presentado como una forma óptima de solucionar dichos 
problemas, entre ellos cabe destacar el empleo de reguladores con cambio de tomas, reguladores de 
tensión, dispositivos SVC y STATCOM (Divan & Johal, 2007), y más recientemente algoritmos de 
reconfiguración de redes eléctricas. No existe una solución única para resolver los problemas de 
congestiones en las redes de distribución, así que normalmente la mejor alternativa es una combinación 
de los métodos comentados anteriormente. 
Los algoritmos de reconfiguración de redes eléctricas se han empleado para encontrar la configuración 
óptima radial de un sistema de distribución, en el cual se han detectado congestiones, atendiendo a 
determinados objetivos y restricciones en la operación del sistema congestionado. En la mayoría de los 
casos, la reconfiguración de la red eléctrica atiende a la mejora de parámetros del sistema como pueden 
ser las pérdidas de potencia activa, los perfiles de tensión, e incluso el balance de potencia. Los estudios 
más recientes (Shariatkhah & Haghifam, 2012), la reconfiguración de redes eléctricas de distribución se 
ha empleado para restablecer el servicio tras situaciones de emergencia. 
Aunque los sistemas de distribución en las zonas urbanas son mallados, en la mayoría de los casos, los 
sistemas de distribución de potencia se operan de forma radial debido a cuestiones técnicas. Esta 
operación radial es una restricción a tener en cuenta a la hora de planificar y operar dichas redes 
eléctricas. 
Por tanto, el empleo de DERs y algoritmos de reconfiguración de red son las herramientas del futuro para 
la operación de sistemas eléctricos de distribución bajo condiciones normales de operación, ante 
sobrecargas en algún elemente del sistema o incluso ante faltas que tengan lugar en la red de distribución. 
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Los algoritmos de reconfiguración de red pueden ser empleados, además, en la optimización de las redes 
de MT para determinar la configuración óptima o incluso más económica de operar el sistema eléctrico 
en situaciones normales de operación. 
METODOLOGÍA PARA LA RESOLUCIÓN ÓPTIMA DE CONGESTIONES EN 
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 
El objetivo del algoritmo es determinar la configuración óptima de un sistema de distribución de energía 
eléctrica, así como los puntos de operación de los dispositivos DERs presentes en el sistema, minimizando 
las pérdidas de potencia activa, así como las desviaciones del perfil de tensión en los diferentes nudos del 
sistema. 
Para alcanzar dicho objetivo la metodología planteada consta de varios procesos: 
En primer lugar, se almacena la configuración actual de la red de distribución así como los estados 
de los interruptores del sistema y los puntos de operación de los DERs. Los estados de los 
interruptores pueden ser: normalmente cerrados, cuando conectan secciones de líneas, o 
normalmente abiertos, cuando se encuentra al final de una línea y sirven de unión con otros feeders. 
El segundo proceso crea un gráfico del sistema de distribución. Este gráfico es necesario para 
garantizar la operación radial de la red inteligente. Hay que tener en cuenta que dado un sistema 
con "n" interruptores, existen "2n" configuraciones posibles del sistema, sin embargo, no todas ellas 
pueden ser operadas de forma radial o generan zonas con funcionamiento en isla en el sistema. 
En tercer lugar, para poder llegar a cabo una reconfiguración óptima de la red y de la operación de 
los DERs, es necesario disponer de información acerca de las medidas reales y las previsiones de 
generación y demanda de las diferentes unidades presentes en el sistema. Así, para poder ejecutar 
el algoritmo de resolución de congestiones en redes eléctricas inteligentes (RCREI)) es necesario 
conocer el estado de los interruptores del sistema, la demanda de las cargas actuales así como su 
previsión, los puntos de operación de las diferentes unidades DERs presentes en el sistema y 
susceptibles de ser empleadas en el proceso de RCREI, las tomas de los transformadores reguladores, 
así como los puntos de operación y previsión de operación de los dispositivos controlables en MT. 
Finalmente, a partir de toda esta información, el RCREI se aplica a un sistema de distribución con 
congestiones para determinar la configuración óptima de la red así como los puntos de operación 
de los dispositivos controlables, minimizando las pérdidas de potencia activa y las desviaciones del 
perfil de tensiones del sistema. 
Formulación del problema de resolución de congestiones 
La formulación del problema del RCREI se describe a continuación: 
Función objetivo 
El objetivo del algoritmo RCREI es minimizar las pérdidas de potencia activa en el sistema de distribución, 
así como mantener la desviación del perfil de tensión dentro de los límites establecidos. 










Pzoss,s son las pérdidas de potencia activa para la topología "s" del sistema de distribución, 
rb es la resistencia de la línea "b", 
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